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MICS Nexys Programmation
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Power Up – Bajo Tension – Sous Tension

ON
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Programmation Mode - Modo de Programación

Press        & STOP at the same time until

Precionnar & STOP al mismo tiempo hasta

Appuyer sur        & STOP en même temps jusqu’à

50  or  60  Hz

Blingking

Parpadeando

Clignotant
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Programmation Mode - Modo de Programación

To go to next parameter

Hacia el próximo parámetro

Vers le prochain paramètre

50  or 60  Hz

To change the parameter

Para cambiar el parámetro

Pour changer le paramètre

STOP
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Programmation Mode - Modo de Programación

50  Hz 60  Hz

1500 RPM 1800 RPM

50  Hz

1500 RPM

STOPSTOP
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Programmation Mode - Modo de Programación

Glow Plug

Precaldeo de Bujía

Préchauffage Bougie

AUT
1

AUT
0

Delay To Start/Stop

Tempo. Perdida /Retorno de Red

Tempo Perte/Retour Secteur

1

Battery Charging Alternator 
Alarm

Alarma Alternador de Carga 
Batería

Alarme Alternateur de Charge 
Batterie

0

STOP

STOP

STOP

01
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Programmation Mode - Modo de Programación

0

GAS
0

Low Fuel Level Alarm/Fault

Alarma/Fallo Niv. Bajo Combustible

Alarme/Défaut Niveau Bas Fuel

Gas Engine

Motor a Gas

Moteur a Gaz

1 Overspeed Fault/Alarm

Fallo/Alarma Sobrevelocidad

Défaut/Alarme Survitesse

1

GAS
1

0

STOP

STOP

STOP
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Programmation Mode - Modo de Programación

1

2  N

Rental – Network Auto Detection

Auto Detección Red – Rental

Auto Détection Réseau - Rental

3 Phases + N

3 Fases + N

AUT

0

ES

AUT

1

ES

3
1

2

3

1

2  N

1

N

3 Phases

3 Fases

2 Phases + N

2 Fases + N

1 Phase + N

1 Fase + N

STOP

STOP STOP STOP
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Programmation Mode - Modo de Programación

400 V

Ct

60 A

5 A

Nominal Voltage

Tensión Nominal

Tension Nominale

CT Primary

Primario de TC

Primaire de TC

200 – 208 – 220 – 230 – 240 – 380 – 400 – 415 – 440 – 480 – 500 – 600 

30 - 40 - 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1600
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Programmation Mode - Modo de Programación

0 Fuel Level Indication

Indicación Nivel de Combustible

Indication Niveau Fuel

0

0

1

1

1

% %

°C

Coolant Temperature Indication

Indicación Temperatura Liquido de 
Enfriamiento

Indication Température Liquide de  
Refroidissement

Oil Pressure Indication

Indicación Presión de Aceite

Indication Pression d’Huile

°C

BAR BAR

STOP

STOP

STOP
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Thank you - Gracias - Merci
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